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RESUMEN
La oficina salitrera Santa Laura, que es actualmente el lugar donde se mantiene la infraestructura industrial más completa 
del periodo del procesamiento del salitre, posee una Torre de Lixiviación que es considerada, por su singularidad, el ícono 
de la otrora industria salitrera en Chile. Esta impresionante estructura, construida casi en su totalidad con madera de 
Pino Oregón (Pseudotsuga menziesii) y elementos metálicos en sus uniones, sobrelleva desafortunadamente, después del 
cese del proceso de fabricación de salitre y yodo, el impacto de su pasado productivo y posteriores acciones antrópicas-
ambientales producto de su abandono y falta de mantenimiento. El presente informe, que contemplo inspección básica, 
instrumental y análisis estructural, es un diagnóstico del estado actual de conservación del edificio. Los resultados obteni-
dos indican que los elementos que conforman la estructura, con algunas excepciones, se encuentran en buen estado y sin 
alteración de sus propiedades mecánicas. El análisis estructural determinó que el comportamiento de la planta es favora-
ble, siendo capaz de soportar un evento sísmico de importancia.
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ABSTRACT
The Santa Laura Saltpeter Work, which is nowadays the place where the most complete industrial infrastructure of the 
nitrate processing period is maintained, has a Leaching Tower that is considered by its uniqueness, the icon of the former 
nitrate industry in Chile. This impressive structure, built mostly in Oregon Pine wood (Pseudotsuga menziesii) with metal 
junctions, unfortunately bears, after the plant stopped producing nitrate and iodine, the impact of its productive past 
and subsequent human actions because of neglect and lack of maintenance. This report, based on a visual, instrumental 
and structural inspection, is a diagnosis of the current condition of the building. The results indicate that the elements 
of the structure, with some exceptions, are in good condition and without changes in their mechanical properties. Struc-
tural analysis determined that the plant behavior is favorable, being able to withstand a seismic event of importance.
Keywords: Saltpeter; wood; inspection; seismic event.
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1. INTRODUCCIÓN
La era del salitre es considerada, hasta el día de hoy, como 
el período más relevante en la historia de las exportaciones 
chilenas (1). Este importante mineral convirtió a Chile, una 
vez concluida la Guerra del Pacífico, en su principal produc-
tor y exportador del mundo (2). El salitre fue, hasta la gran 
depresión de 1930, el principal producto de exportación de la 
minería chilena (3).
Las oficinas salitreras se emplazaron en lugares cercanos a la 
Pampa del Tamarugal donde el caliche, materia prima en la pro-
ducción de salitre y yodo, contenía las mayores concentraciones 
de nitrato (4). En la actualidad, las oficinas de Humberstone y 
Santa Laura, declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 
2005, son entre las más de 130 oficinas relacionadas con la pro-
ducción de salitre y yodo, las instalaciones más importantes de 
lo que fuera esta importante actividad minera e industrial (4).
La oficina salitrera Santa Laura, que mantiene en la actualidad 
la infraestructura industrial más completa del período del pro-
cesamiento del salitre, posee una Torre de Lixiviación que es 
considerada, por su singularidad y representatividad, el ícono 
de la otrora industria salitrera (Figura 1). Esta impresionante es-
tructura, construida mayoritariamente en madera de Pino Ore-
gón (Pseudotsuga menziesii) con elementos metálicos en sus 
uniones, albergó en su interior las maquinarias para el procesa-
miento del caliche. La emblemática infraestructura, postal his-
tórica de la pampa salitrera nacional, es a nivel mundial única 
en su tipo. Desafortunadamente el edificio sobrelleva el impacto 
de su pasado productivo y posteriores acciones antrópicas - am-
bientales producto de su abandono y falta de mantenimiento.
Futuras acciones de intervención, para su mantenimiento y 
preservación del carácter histórico y patrimonial de esta ofi-
cina salitrera, requerirán entre otras, la evaluación exhausti-
va de la integridad física de los elementos constructivos y del 
estado estructural de los edificios.
El presente estudio, alineado con este propósito, tuvo en pri-
mer lugar como objetivo el diagnóstico del estado de conser-
vación de la Torre de Lixiviación de la oficina salitrera Santa 
Laura, y en segundo lugar, proporcionar elementos de juicio 
para apoyar al proceso de conservación del patrimonio cultu-
ral del pasado salitrero en Chile en beneficio de las presentes 
y futuras generaciones.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.  Lugar de estudio y descripción del edificio
El lugar de estudio corresponde a la Torre de Lixiviación de la 
oficina salitrera Santa Laura ubicada en la Región de Tarapa-
cá, Provincia de Iquique a 1.050 m s.n.m y a 47 kilómetros de 
la ciudad puerto de Iquique con coordenadas 20°12’42,52” S y 
69°48’48,20” O. El edificio, de cuatro niveles con altura total de 
17,11 metros y de planta rectangular de 16 × 47,3 metros, cons-
truido en madera de Pino Oregón (Pseudotsuga menziesii) cons-
ta de 23 ejes transversales cada 2,15 metros y 4 ejes longitudina-
les cada 2,80 metros (Figura 2). En el segundo nivel (+4,45) se 
encuentra una losa de hormigón soportada por un tablero de ma-
dera de 3” × 8”sobre pilares de 12” × 12”. El tercer nivel (+6,95) se 
encuentra estructurado en base a vigas transversales doble T que 
sostienen 18 estanques metálicos denominados «cachuchos». 
El cuarto nivel (+9,35) corresponde a la ubicación de la correa 
transportadora. La estructura de techumbre está construida en 
base a cerchas curvas y costaneras. (Figura 3A, 3B, 3C, 3D).
2.2. Metodología de evaluación
La metodología utilizada consideró lo propuesto por Basterra 
et al. (5). Esta metodología establece, previo al proyecto, un 
estudio cuyos resultados se derivan de una inspección básica, 
una inspección instrumental y un análisis estructural.
2.2.1. Inspección básica
La inspección básica se orientó al tipo visual superficial para 
la obtención de información inicial respecto al estado general 
y los tipos de daños presentes en el edificio. La información 
obtenida se documentó a partir de fichas de evaluación, dibu-
jos a escala y fotografías. 
2.2.2. Inspección instrumental
La inspección instrumental consideró la utilización de las si-
guientes técnicas: microscopía electrónica de Barrido (SEM), 
xilohigrometría, velocidad de propagación de ondas de ultra-
sonido y extracción de tornillos. Se consideró, además, traba-
jos a nivel de planimetría y altimetría.
Se realizaron evaluaciones microscópicas para la identificación 
de especies y la determinación de los daños presentes en el ma-
terial. Para los análisis mediante SEM se extrajeron muestras 
de madera desde la Torre de Lixiviación. Las muestras obte-
nidas se colocaron en bolsas plásticas estériles y se llevaron al 
Laboratorio de Biodeterioro y Biodegradación de Materiales de 
la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valpa-
raíso donde fueron almacenadas a 4 °C para posteriormente 
ser analizadas. Las muestras para SEM se prepararon utilizan-
do las técnicas previamente descritas por Blanchette y Simp-
son (6). La observación microscópica y captura fotográfica se 
realizó mediante la utilización de un microscopio electrónico 
de barrido Carl Zeiss, modelo EVO - MA 10. La identificación 
microscópica se llevó a cabo, mediante el uso de claves, según 
lo informado por Díaz Vaz (7).
Los estudios de humedad de la madera se realizaron mediante 
la utilización de un xilohigrómetro Minipa modelo MWD-14A. 
La medición del contenido de humedad, con una resolución 
de un 1 %, se determinó insertando las puntas del equipo a 
una profundidad aproximada de 5 mm.Figura 1. Torre de Lixiviación de la oficina salitrera Santa Laura.
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Figura 2. Planta rectangular de la Torre de Lixiviación. 23 ejes transversales y 4 ejes longitudinales.
Figura 3. Torre de Lixiviación: A Primer nivel. Pilares Pino Oregón 12” × 12”. B Segundo nivel +4,45. Losa de Hormigón, pilares 8” × 8” 
y 12” × 12”. Vigas metálicas doble T del siguiente nivel. C Nivel + 6,95. Estanques metálicos (cachuchos). D Nivel +9,35.  
Correa transportadora y estructura de techumbre.
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3. RESULTADOS 
Los resultados del estudio de identificación de la madera uti-
lizada en la construcción de la Torre de Lixiviación, obtenidos 
mediante la técnica SEM, mostraron que la totalidad de las 
muestras de madera recolectada correspondían a la especie 
Pseudotsuga menziesii (Pino Oregón).
Los estudios de inspección básica de la Torre de Lixiviación y 
de sus instalaciones aledañas, construidas mayoritariamente 
en madera, mostraron que sus elementos constructivos tie-
nen un alto nivel de desfibrado superficial (Figura 5A). To-
dos los elementos estructurales muestran, producto de este 
inusual deterioro abiótico, una disminución en el espesor 
por cara de hasta 7 mm. En este nivel de análisis también se 
observó que estos elementos, con excepción de uno solo que 
presenta un ataque de pudrición menor (Figura 6A), no tie-
nen señales de ataque de insectos ni de hongos de pudrición. 
El levantamiento de detalles constructivos permitió estable-
cer las condiciones y dimensiones de determinados elemen-
tos. La inspección de estos detalles y sus respectivas uniones 
ha mostrado la inexistencia, en su mayor parte, de acciones 
exteriores que hayan provocado deformaciones en la estruc-
tura y sus conexiones.
Estudios adicionales mediante SEM relacionados con el daño 
por pudrición parda descrita en el párrafo anterior, determi-
naron una deformación de las células de primavera y verano 
debido a la disminución de la rigidez de la estructura de la 
pared celular provocada por la pérdida de cristalinidad de la 
celulosa la que ha sido depolimerizada. Sin embargo, el mi-
croorganismo causante del daño no pudo ser aislado por lo 
que se determinó que el frente de ataque se encuentra inac-
tivo (Figura 6A, 6B). Por su parte, las observaciones micros-
cópicas relacionadas con el deterioro por desfibrado determi-
naron, solo en la zona afectada, la remoción de la lignina de 
la lámina media produciendo la separación de sus traqueidas 
longitudinales. El deterioro evidenciado es de carácter super-
ficial (Figura 5B).
Respecto a la medición de los contenidos de humedad de los 
elementos de madera que conforman la estructura, los valo-
Para la evaluación mediante ultrasonido se utilizó un equi-
po, de baja frecuencia con transductores de polaridad longi-
tudinal de 54 Khz, James Instruments Inc. modelo V-meter 
MKIV. Considerando la ubicación de las piezas de madera en 
el edificio, las mediciones se efectuaron en forma directa y en 
el plano perpendicular a la fibra.
La evaluación mediante extracción de tornillo se realizó 
utilizando un equipo Fakopp Enterprise de 5 kN de capa-
cidad. Se utilizaron tornillos de 4 mm de diámetro, los que 
se introdujeron en su parte inferior y media con la finalidad 
de producir una fuerza de arranque en las fibras situadas 
a una profundidad de entre 20 y 38 mm. Los tornillos se 
introdujeron en forma perpendicular a la fibra. Se determi-
nó la densidad de la madera de acuerdo a lo señalado por 
Basterra (5).
Los trabajos de planimetría y altimetría se realizaron me-
diante la utilización de un taquímetro digital CST/Berger 
modelo DGT-10.
2.2.3. Modelación y análisis estructural
La modelación y el análisis estructural se desarrollaron con-
siderando los antecedentes obtenidos en las inspecciones bá-
sicas e instrumental. La modelación estructural del edificio 
consideró que el nivel +6,95, nivel de cachuchos, no presenta 
cargas de trabajo y que el nivel +9,35, nivel de correa trans-
portadora, no realiza aporte a la estructura debido a la falta 
de arriostramientos (Figura 4).
La modelación consideró, además, el uso de la NCh 3171 Of 
2010: Diseño estructural-Disposiciones generales y combina-
ciones de carga (8) y la NCh 433 Of 1996: Diseño sísmico de 
edificios (9). Para la modelación y obtención de tensiones de 
trabajo se utilizó el software SAP 2000 nonlinear incorporan-
do el espectro de aceleración del terremoto registrado en la 
ciudad de Kobe en Japón el año 1995. En el análisis estructural 
se consideró lo establecido por la NCh 1198 Of 2006: Madera 
- Construcciones en madera – Cálculo (10) y la NCh 427 cR 
1977: Especificaciones para el cálculo de estructuras de acero 
para edificios (11). 
Figura 4. Nivel +9,35 de correa transportadora sin aporte estructural por falta de arriostramiento.
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columnas hasta el nivel +6,95, en ambos sentidos de los ejes, 
lo que se encuentra en el rango de tolerancias de construc-
ción admitidas en este tipo de estructuras. Respecto a la hori-
zontalidad del edificio se comprueba una diferencia máxima 
de 22,3 centímetros para el primer nivel y de 9 centímetros 
para el segundo nivel. De acuerdo a los análisis realizados, 
se determina que las diferencias de niveles son atribuibles al 
proceso constructivo. No obstante, se verifica la corrección de 
la horizontalidad a nivel de base de soporte de los cachuchos 
(+6,95).
res fluctúan entre 12 % y 15 % lo que determina que la madera 
se encuentra se encuentra en estado seco (Tabla 1). La eva-
luación de los tiempos de transmisión mediante ultrasonido, 
determinados en forma directa y en el plano perpendicular a 
la fibra, estableció una velocidad promedio de 1852 m/s (Ta-
bla 1) (Figura 7A). Por su parte, con las evaluaciones realiza-
das a partir de la técnica de extracción de tornillo se obtuvo 
valores de densidad promedio de 446 kg/m3 (Tabla 1) (Figu-
ra 7B). Finalmente, los estudios de verticalidad del edificio 
determinaron la existencia de pequeñas desviaciones de las 
Figura 5. Estructura de techumbre. A Deterioro por desfibrado. B Microscopía electrónica de barrido 
(SEM). Fibras celulósicas libres sin presencia de lignina en la lámina media.
Figura 6. Estructura de techumbre. A Pudrición parda en madera de Pseudotsuga menziessi.  
B Microscopía electrónica de barrido (SEM). Deformación en madera de primavera y verano  
por pérdida de cristalinidad de la celulosa.
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El análisis estructural realizado consideró los casos más des-
favorables. En este sentido, para el análisis dinámico desa-
rrollado se ha considerado que las columnas principales se 
encuentran sometidas a esfuerzos de flexo-compresión. Ade-
más, las vigas de madera, de los ejes E, F, G y H (Figura 2) 
correspondientes al segundo nivel, han estado sometidas a 
esfuerzos de flexión y corte por la aplicación de cargas pro-
venientes de las vigas metálicas que soportan los cachuchos 
y las descargas de pesos propios y cargas de operación pro-
venientes de los niveles superiores. Antecedentes adicionales 
permiten señalar que los cachuchos presentan deformacio-
nes mínimas que confirma su condición de estabilidad y que 
las vigas metálicas no presentan deformaciones producto de 
esfuerzos mecánicos por carga o impacto. Con todo lo ante-
rior se determinó, para los ejes F y G (Figura 2), que la actual 
tensión de trabajo en flexotracción es de 853 N/mm2, mien-
tras que la tensión de trabajo actual en corte es de 82 N/mm2.
4. DISCUSIÓN
El desfibrado superficial, observado en los elementos estruc-
turales de madera de la Torre de Lixiviación y en las instala-
ciones aledañas, es un deterioro de carácter abiótico que en 
ocasiones es confundido con algún tipo de pudrición (12). Las 
condiciones medioambientales, resultado de la presencia de 
una niebla costera muy densa (13) y del ambiente salino de las 
salitreras (14), promoverían las condiciones para el desarrollo 
de este proceso. Johnson et al. (15) señala que este fenómeno 
es el resultado de la acción del cloruro de sodio presente en 
la madera que al difundir y acumularse en su interior, como 
resultado de los ciclos diarios de humedecimiento y secado, 
promovería la aparición de microgrietas en la pared celular, 
y posteriormente, la degradación de la lignina en la lámina 
media lo que produciría la separación de sus traqueidas longi-
tudinales. Aunque el estado del arte proporciona información 
limitada para este fenómeno (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 
(22) (23) (24), un informe reciente (25) corrobora los resul-
tados presentados por Johnson y sus colaboradores (15). Por 
otra parte, los resultados obtenidos en el presente trabajo, al 
contrario de aquellos informados por Blanchette et al. (19), 
Figura 7. Inspección instrumental. A Evaluación mediante velocidad de propagación de ondas de 
ultrasonido. B Colocación de tornillo para determinación de densidad mediante la extracción de tornillo.
Tabla 1. Valores de contenidos de humedad,  
velocidad de ultrasonido y densidad.
Elemento Humedad  %
Velocidad  
de ultrasonido 
m/s
Densidad
kg/m3
P101 12,5 1540 440
P103 13,6 2100 435
P108 15 2250 440
P110 12,4 1640 475
P115 12 1850 475
P201 14,6 2015 435
P208 15 1850 430
P212 12,8 1750 455
P 301 13,9 1850 465
P305 14,5 1730 430
P310 13,3 1720 435
V101 12 1950 425
V103 15 1730 415
V108 14,6 1935 475
V110 13,5 2130 455
V115 12,6 1650 465
V201 13,6 1630 440
V208 15 1710 454
V212 12,7 1820 450
V301 13,3 1550 448
V305 12,8 2200 435
V310 12,6 2135 435
PROMEDIO 13,5 1852 446
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rre es estable y no presenta inconvenientes para responder 
adecuadamente ante un sismo que se manifieste dentro del 
espectro de aceleración utilizado. Lo anterior debido funda-
mentalmente al efecto de la disminución de las solicitaciones 
del edificio al no estar en operación. Sin embargo, el estado 
de la estructura de techumbre y los elementos sobre el nivel 
de cachuchos se encuentran en riesgo inminente, a pesar del 
buen estado de conservación de la madera, debido a que la es-
tructura carece de muchos elementos, incluso cerchas incom-
pletas, que no permiten plantear una condición de seguridad 
estable sin considerar la reposición de dichos elementos. 
5. CONCLUSIONES
A partir del estudio realizado, que involucra la aplicación de 
inspección básica e instrumental, se pudo desarrollar la eva-
luación del estado de conservación de la Torre de Lixiviación 
de la oficina salitrera Santa Laura y cuyos resultados indican 
que los elementos que conforman la estructura, con algunas 
excepciones, se encuentran en buen estado y sin alteración 
de sus propiedades. La modelación y análisis estructural del 
edificio determinó que, ante un evento sísmico dentro del 
espectro de aceleración considerado, la Torre de Lixiviación 
responderá satisfactoriamente.
No obstante lo anterior, es necesario tomar medidas orienta-
das a consolidar el nivel superior del edificio aportando a la 
seguridad del conjunto.
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permiten pensar que el proceso de desfibrado se encuentra 
inactivo, hecho plausible, visto que en la realidad estas tra-
queidas conforman una capa de material solido semiporoso 
que se constituye como una barrera natural, que adsorbe y li-
bera la humedad ambiental cuando la temperatura desciende 
y aumenta respectivamente. De esta manera se evita la pene-
tración de agua líquida en el interior de la madera, y por ende, 
se detiene la ocurrencia del proceso de difusión al interior del 
material. No obstante lo anterior, otros estudios se deben rea-
lizar para corroborar esta hipótesis.
La presencia de sal, en otro sentido, también ejerce sobre 
la madera un efecto positivo inhibiendo el desarrollo de los 
microorganismos que promueven el biodeterioro (26). Estos 
antecedentes permiten descartar efectivamente la presencia 
de microorganismos en la torre de lixiviación (25) (27).
De acuerdo a lo señalado por McDonald (28), los valores de 
velocidad de ultrasonido en las direcciones radial y tangen-
cial en madera seca de Pseudotsuga menziesii corresponden 
a 1980 m/s y 1770 m/s respectivamente. Los resultados ob-
tenidos en la evaluación realizada al edificio determinaron 
que el valor promedio de velocidad de ultrasonido en el plano 
perpendicular a la fibra representa un valor de velocidad in-
termedio respecto a lo reportado en la literatura. Por su parte, 
a partir de las evaluaciones realizadas mediante la técnica de 
extracción de tornillo se obtuvo un valor de densidad promedio 
de 3,6 % menor que la densidad normal de 446 kg/m3, según 
NCh 176/2 of. 1986 (29), establecida para madera sana. En 
resumen, la evaluación realizada mediante ultrasonido y ex-
tracción de tornillos determina que los elementos de madera 
que conforman la Torre de Lixiviación se encuentran en buen 
estado, independiente de la degradación superficial observa-
da y documentada.
Las inspecciones básicas e instrumental han aportado in-
formación para el desarrollo de la modelación y el análisis 
estructural del edificio y cuyos resultados finales determinan 
que, en su conjunto, el comportamiento estructural de la To-
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